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巴彦淖尔市旺隆食品有限公司农副产品初加工及冷链仓储建设项目设计方案--总平面布置图

                    说   明

1：本规划为巴彦淖尔市旺隆食品有限公司农副产品初加工及冷链仓储

建设项目设计方案--总平面布置图。

2：本项目位于巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇红旗村，总用地面积

37033.71平方米,新建生产车间、冷库、办公室等，总建筑面积

21254.35平方米。

3：建筑设计要综合考虑建筑节能、节水、节电、节材、垃圾分类处理

及中水利用。

4: 本工程给水接入村庄自来水管网，并在厂区内设置2个室外消火栓，

消火栓服务半径小于150m，电力接入东侧变压器，供热、排水等市政

基础设施均由建设单位自理。

5: 本次新建建筑耐火等级不得低于二级，与其它一、二级耐火等级建

筑贴临建设时，较高一面外墙必须为防火墙。

6: 建筑物实施前须将用地内高压线迁移，高压线边导线与建筑物距离

须大于5米。

7：本项目于施工前，须由具有相应设计资质的单位按规划图纸做出施

工图设计，并符合相关规范要求。

8：图中公建建筑所示尺寸为建筑最外部控制尺寸，所有建筑施工图都

不得突破此尺寸。
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